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（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

21
08
26
-

01
.1

1-1

本年９月及び１２月に防潮堤の構造概要及び設計方
針について説明するとしているが，説明には以下の
内容を含めること。
・新設する防潮堤の構造選定の考え方
・セメント改良土部と鋼製壁部の使い分けの考え方

R3.8.26 回答済 R3.9.30

「新設する防潮堤の構造選定の考え方」及び「セメント改良土部と鋼製壁部の使い
分けの考え方」については，各構造形式を採用した理由を記載した。

第1007回審査会合　資料2
「泊発電所３号炉　防潮堤
の設計方針について」
p.5,7～11

21
08
26
-

01
.2

1-2

本年９月及び１２月に防潮堤の構造概要及び設計方
針について説明するとしているが，説明には以下の
内容を含めること。
・既存の防潮堤を残置することの悪影響と対応の考
え方

R3.8.26 回答済 R4.7.28

残置する既存防潮堤は，地震により損傷した場合の波及的影響を定量的に評価する
ことが困難という判断に至り撤去する設計に変更したことから，新設する防潮堤へ
の影響はなくなる。

第1063回審査会合　資料2-
1-1「泊発電所3号炉　防潮
堤の設計方針について（防
潮堤平面線形形状（海側線
形）に係る指摘事項回
答）」
p.26～27

21
09
30
-

01

2

地震荷重又は津波荷重が1,2号炉取水路及び放水路
の横断部の鋼製壁に作用した場合，鋼製壁の変形に
伴って，鋼管杭と人工岩盤に曲げ，せん断，軸力の
荷重のみならず大きなねじり荷重が伝わり，人工岩
盤を介して支持地盤に伝達される。そのため，人工
岩盤について，ねじり荷重を含む複雑な荷重を支持
地盤に伝達する施設(防潮堤の基礎)として扱うこと
の必要性を検討するとともに，複雑な荷重に耐え得
る構造とすることを検討し説明すること。

R3.9.30 回答済 R4.3.3

「1,2号取水路及び放水路直上の埋戻土について，確実な止水性を確保するための
対策の必要性」について検討した結果，鋼製壁部をセメント改良土による堤体構造
に設計変更することに伴い，鋼管杭は不要となるため，人工岩盤に複雑な荷重が伝
達される構造はなくなる。

第1032回審査会合　資料2
「泊発電所３号炉　防潮堤
の設計方針について」
p.7,36,38～41,45

21
09
30
-

02

3

1,2号炉取水路及び放水路直上の埋戻土について，
地震時の液状化による変状(不等沈下，側方変位)の
みならず，津波時の繰り返しと洗掘による変状，津
波水圧によるボイリング等が否定できないため，確
実な止水性を確保するための対策(地盤改良等)の必
要性を検討し説明すること。

R3.9.30 回答済 R4.3.3

「1,2号取水路及び放水路直上の埋戻土について，確実な止水性を確保するための
対策の必要性」について検討した結果，鋼製壁部をセメント改良土による堤体構造
に設計変更することに伴い，洗掘や浸食に対する耐性があり，透水性が低いセメン
ト改良土により止水性を確保する。

第1032回審査会合　資料2
「泊発電所３号炉　防潮堤
の設計方針について」
p.7,36,38～41,45

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

2



（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

21
09
30
-

03

4

地震時の液状化による変状等の被害状況を想定した
上で，既存のセメント改良土部の瓦礫等が耐津波設
計に与える影響をもれなく検討し説明すること。例
えば，泥水が海水ポンプの取水性及び防潮堤の津波
荷重(波圧荷重及び漂流物衝突荷重)に与える影響，
瓦礫の滑動による防潮堤への二次的影響等を含め検
討すること。

R3.9.30 回答済 R4.7.28

残置する既存防潮堤は，地震により損傷した場合の波及的影響を定量的に評価する
ことが困難という判断に至り撤去する設計に変更したことから，耐津波設計への影
響はなくなる。

第1063回審査会合　資料2-
1-1「泊発電所3号炉　防潮
堤の設計方針について（防
潮堤平面線形形状（海側線
形）に係る指摘事項回
答）」
p.26～27

21
09
30
-

04

5

防潮堤の位置，構造を変更することにより屋外アク
セスルートや屋外溢水影響評価に変更が生じるとし
ているが，防潮堤の構造・仕様及び設計方針を検討
するにあたって，屋外アクセスルートや屋外の溢水
影響評価の変更も含め，基準への適合方針に影響を
与えるものを設置許可基準規則の条文及び重大事故
等防止技術的能力基準の項目ごとに網羅的に整理し
て説明すること。

R3.9.30 回答済 R4.7.28

防潮堤の設計変更及びそれに伴う発電所の運用変更が他条文要求への適合方針に影
響を与える事項について，各条文・審査項目ごとに確認し，基準適合方針に影響す
る可能性がある事項を抽出した。
抽出された事項について各条文・審査項目への影響を確認した結果，各条文の要求
事項を満足するための設計方針の変更を要するものではないと整理した。

第1063回審査会合　資料2-
1-1「泊発電所3号炉　防潮
堤の設計方針について（防
潮堤平面線形形状（海側線
形）に係る指摘事項回
答）」
p.28～91

第1063回審査会合　資料2-
1-2「各条文において基準
への適合方針として整備し
ている設計方針等及びそれ
らに対する防潮堤再構築に
よる影響整理内容」

21
09
30
-

04

5
本日
回答

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

平面線形形状(海側線形)等の防潮堤の位置，構造の変更を踏まえ，屋外アクセスルートや屋外溢
水影響評価も含め設置許可基準規則の条文及び重大事故等防止技術的能力基準の項目の基準適合
性について，設置許可本文，添付，まとめ資料の各レベルにおける記載内容の詳細を整理した。
その整理結果について，屋外アクセスルートでは可搬型設備の通行性が確保されること及び屋外
アクセスルートの復旧作業を含めた屋外作業が有効性評価の制限時間内に実施できること，屋外
溢水影響評価では防潮堤の平面線形形状を踏まえて溢水防護区画を内包する建屋外からの流入を
防止することなど，それぞれの条文・項目に係る審査会合にて説明した。
また，第1192回審査会合（令和５年10月５日）における防潮堤天端高さを16.5mから19.0mに
変更する等の設計方針の変更に伴い，これまでに説明した基準適合方針への影響について設置許
可基準規則の条文及び重大事故等防止技術的能力基準の項目ごとに網羅的に確認した。その結
果，屋外アクセスルートについては，自主手順の変更を実施した。監視測定設備については，モ
ニタリングポスト7への影響が小さいことを確認したうえで，設置許可基準規則への適合性につ
いてまとめ資料に整理した。

第1288回審査会合　資料2-2-3
『泊発電所３号炉　防潮堤天端
高さ等の設計変更に伴う各条文
影響について』
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（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

21
09
30
-

05

6

セメント改良土部と鋼製壁部(取合部)の接続方法に
ついて，埋込式にするのか，それとも分離式とする
のか，整理して説明すること。また，分離式にする
場合には，止水性を確保するための構造について検
討し説明すること。

R3.9.30 回答済 R4.3.3

「1,2号取水路及び放水路直上の埋戻土について，確実な止水性を確保するための
対策の必要性」について検討した結果，鋼製壁部をセメント改良土による堤体構造
に設計変更することに伴い，セメント改良土と鋼製壁部の接続はなくなる。

第1032回審査会合　資料2
「泊発電所３号炉　防潮堤
の設計方針について」
p.7,36,38～41,45

21
09
30
-

06

7

防潮堤の前面にある護岸等の構築物について，防潮
堤に近接している場合には，地盤の液状化による変
状を考慮して波及的影響を検討し説明すること。ま
た，地盤の液状化による変状が防潮堤に及ぼす影響
について，護岸が緩和している場合は，防潮堤の耐
震評価上の護岸の位置付けを検討し説明すること。

R3.9.30 回答済 R4.3.3

防潮堤前面の既設護岸及び埋戻土は，役割を期待していないため，設置変更許可段
階における防潮堤の構造成立性においてモデル化しない。既設護岸による防潮堤へ
の地震時の波及的影響は，既設護岸の形状を適切にモデル化し，有効応力解析によ
り耐震性を評価することで考慮する。

第1032回審査会合　資料2
「泊発電所３号炉　防潮堤
の設計方針について」
p.30

21
09
30
-

06

7 回答済 R6.4.18

【『泊発電所３号炉　審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（第5条 津波
による損傷の防止（耐津波設計方針））』にて以下のとおり記載】

防潮堤の前面にある既設護岸が地震により損傷した場合に漂流物化する可能性につ
いて，既設護岸の比重（2.12～2.49）と海水の比重（1.03）を比較した結果，既
設護岸の比重のほうが海水の比重よりも大きいため浮かぶことはなく漂流物化しな
いことを確認した。

第1246回審査会合　資料2-
2-2『泊発電所３号炉 耐津
波設計方針に係る指摘事項
回答（漂流物の影響評
価）』
p.2

21
09
30
-

06

7 回答済 R6.2.1

防潮堤に近接する構築物のうち既設護岸以外の構築物は，「第四条 地震による損
傷の防止」において網羅的に抽出した結果，周辺斜面及び構内排水設備である。近
接する構築物による波及的影響評価結果は，設計及び工事計画認可段階で示すとし
ていたが，周辺斜面による防潮堤への波及的影響評価結果は設置変更許可段階にお
ける「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」において示すことを説明する。構内排
水設備による防潮堤への波及的影響は設計及び工事計画認可段階において確認す
る。
また，防潮堤を横断する１号及び２号炉取水路，１号及び２号炉放水路及び３号炉
取水路については，基準地震動に対して防潮堤の間接支持機能を維持することを設
計及び工事計画認可段階において確認する。

第1223回審査会合　資料1-
1-1『泊発電所３号炉　防
潮堤の構造成立性評価結果
及び指摘事項に対する回
答』
p.28～31

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

4



（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

21
09
30
-

07

8

近接構築物や敷地地形等の影響から防潮堤の平面上
の線形形状が限定されている(例えば，鋼製壁部(取
合部)の鋼管杭と人工岩盤外縁の離隔が小さい)こと
から，今後，構造変更後の設計進捗に伴い防潮堤の
平面線形形状が変わる可能性がないか検討し説明す
ること。

R3.9.30 回答済 R4.7.28

「1,2号取水路及び放水路直上の埋戻土について，確実な止水性を確保するための
対策の必要性」について検討した結果，鋼製壁部をセメント改良土による堤体構造
に設計変更する。セメント改良土による堤体構造において，構造成立性評価に対す
る裕度を確保できなくなった場合，基準津波の策定に影響する防潮堤の前面位置を
変更せず，追加の裕度向上対策を実施することで対応可能であることから，今後，
変更となる可能性はない。
指摘事項10において，改めて防潮堤の構造成立性に与える要因とその対処の考え方
を整理し，平面線形形状の決定の考え方を説明した。

第1032回審査会合　資料2
「泊発電所３号炉　防潮堤
の設計方針について」
p.14

第1063回審査会合　資料2-
1-1「泊発電所3号炉　防潮
堤の設計方針について（防
潮堤平面線形形状（海側線
形）に係る指摘事項回
答）」
p.10

22
03
03
-

01

9

セメント改良土間の施工目地に設置される止水目地
について、セメント改良土の特性を踏まえ、構造成
立性を説明すること。

R4.3.3 回答済 R4.11.1

止水目地は，防潮堤山側のセメント改良土にアンカーボルトで一体化させた止水目
地コンクリートに，鋼製部材でゴムジョイントを固定する構造である。
セメント改良土に定着させるアンカーボルトについては，性能試験により耐力を確
認し，設置変更許可段階において構造成立性があることを説明する。

第1089回審査会合　資料1-
2「泊発電所３号炉　防潮
堤の設計方針について（構
造成立性評価の基本方針及
び指摘事項に対する回答
他）」
p.5～18

22
03
03
-

01

9 回答済 R6.2.1

止水ジョイントの定着部材及びアンカーボルトについて，構造成立性を説明した。
定着部材については，定着部材の短手方向の裕度を向上するため補剛材を設置する
こととし，「道路橋示方書・同解説［Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編］」に準拠し照査を実施
し，構造成立性を確認した。
また，アンカーボルトについては，アンカーボルトの性能試験で「各種合成構造設
計指針」を参考に設計することの妥当性を確認した上で，直交するアンカーボルト
の荷重分担を考慮した照査を実施し，構造成立性を確認した。

第1223回審査会合　資料1-
1-1『泊発電所３号炉　防
潮堤の構造成立性評価結果
及び指摘事項に対する回
答』
p.32～33

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

5



（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
03
03
-

02

10

防潮堤の平面線形形状について、形状決定の第１優
先としている防潮堤の構造強度の確保に影響を及ぼ
すような、防潮堤周囲の地質、防潮堤の構造等の形
状決定に関わる要因を網羅し、各要因の重要度を踏
まえ、形状決定の考え方を改めて説明すること。

R4.3.3 回答済 R4.7.28

平面線形形状を決定するための考え方を「防潮堤の安全裕度向上に関わる要因(地
質状況，取放水路との横断方法，近接する構築物の影響)」と「施工品質向上に関
わる要因」にわけて具体的な要因を整理した結果，平面線形形状については，敷地
の特徴等を考慮すると合理性があるため，現在の平面線形形状に決定した。

第1063回審査会合　資料2-
1-1「泊発電所3号炉　防潮
堤の設計方針について（防
潮堤平面線形形状（海側線
形）に係る指摘事項回
答）」
p.10～23

22
03
03
-

03

11

防潮堤の平面線形の形状決定の考え方により複雑な
形状となる箇所について、水平２方向及び鉛直方向
の地震動並びに津波荷重による応答特性並びに津波
荷重の評価を含め、防潮堤の設計に与える悪影響の
有無を説明すること。

R4.3.3 回答済 R4.7.28

防潮堤の屈曲部において想定される悪影響は応力集中であるため，屈曲部に施工目
地を設置し，応力集中しないよう配慮する。設置変更許可段階においては，2次元
断面で構造成立性を評価する。
設計及び工事計画認可段階においては水平2方向及び鉛直方向の地震動並びに津波
荷重による影響を評価し，応力集中の悪影響が無いように施工目地位置の再検討，
材料強度の見直し等を行い，構造成立性を確保する。

第1063回審査会合　資料2-
1-1「泊発電所3号炉　防潮
堤の設計方針について（防
潮堤平面線形形状（海側線
形）に係る指摘事項回
答）」
p.24～25

22
03
03
-

03

11 回答済 R6.2.1

「屈曲部を含めた断面選定の考え方を整理したうえで，代表断面において構造成立
性を説明する」について，防潮堤の全線において，屈曲部と同様に応力が集中しな
いように配慮して施工目地を設置する方針であることを整理したうえで，代表断面
における防潮堤の構造成立性があることを確認した。

第1223回審査会合　資料1-
1-1『泊発電所３号炉　防
潮堤の構造成立性評価結果
及び指摘事項に対する回
答』
p.34～35

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
03
03
-

04

12

防潮堤の設計変更による他条文等の基準への適合方
針に対する影響確認は、変更後の適合方針の成立性
の見通しを含め事業者で確実に確認し、防潮堤の位
置、構造及び設計方針に影響を与える可能性がある
のであれば、その成立性の見通しを防潮堤の設計方
針の審査の中で説明すること。

R4.3.3 回答済 R4.7.28

防潮堤の設計変更及びそれに伴う発電所の運用変更が他条文要求への適合方針に影
響を与える事項について，各条文・審査項目ごとに確認し，基準適合方針に影響す
る可能性がある事項を抽出した。
抽出された事項について各条文・審査項目への影響を確認した結果，防潮堤の平面
線形形状(海側線形)に遡って影響を与えることはないと整理した。

第1063回審査会合　資料2-
1-1「泊発電所3号炉　防潮
堤の設計方針について（防
潮堤平面線形形状（海側線
形）に係る指摘事項回
答）」
p.28～91

第1063回審査会合　資料2-
1-2「各条文において基準
への適合方針として整備し
ている設計方針等及びそれ
らに対する防潮堤再構築に
よる影響整理内容」

22
03
03
-

04

12
本日
回答

22
03
03
-

05

13

新設する防潮堤の外側にある建屋について、残置す
る既存防潮堤と同様に、地震又は津波によって損壊
した場合における漂流物影響評価及び新設する防潮
堤への波及的影響を説明すること。 R4.3.3 回答済 R4.7.28

新設する防潮堤の外側にある保修事務所及び訓練棟については，倒壊し漂流物とし
て新設する防潮堤に波及的影響を与えないよう撤去する設計に変更したことから新
設する防潮堤への波及的影響はなくなる。

第1063回審査会合　資料2-
1-1「泊発電所3号炉　防潮
堤の設計方針について（防
潮堤平面線形形状（海側線
形）に係る指摘事項回
答）」
p.26～27

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

平面線形形状(海側線形)等の防潮堤の位置，構造の変更を踏まえ，設置許可基準規則の条文及び
重大事故等防止技術的能力基準の項目の基準適合性について，設置許可本文，添付，まとめ資料
の各レベルにおける記載内容の詳細を整理し，審査会合で説明した。また，各条文・項目の基準
適合の成立性を説明する際に，防潮堤の位置，構造及び設計方針に影響を与えるものは無かっ
た。
また，第1192回審査会合（令和５年10月５日）における防潮堤天端高さを16.5mから19.0mに
変更する等の設計方針の変更に伴い，これまでに説明した基準適合方針への影響について設置許
可基準規則の条文及び重大事故等防止技術的能力基準の項目ごとに網羅的に確認するとともに，
他条文の基準適合方針への影響がある場合，その影響が原因となって，防潮堤の設計方針に遡っ
て影響を与えないことの確認を行った。その結果，設計・運用の見直しが必要となる条文はある
ものの，天端高さを19.0m等とした防潮堤の設計を再度見直す必要があるような影響が無いこ
とを確認した。

第1288回審査会合　資料2-2-3
『泊発電所３号炉　防潮堤天端
高さ等の設計変更に伴う各条文
影響について』

7



（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
03
03
-

06

14

残置する既存防潮堤が耐津波設計に及ぼす影響の評
価項目について、選定プロセスを整理し説明するこ
と。

R4.3.3 回答済 R4.7.28

残置する防潮堤が地震により損傷した場合に第4条耐震設計方針及び第5条耐津波設
計方針に及ぼす影響を網羅的に抽出したうえで選定プロセスを整理し説明する予定
であったが，残置する既存防潮堤を撤去する設計に変更したことから，耐津波設計
への影響はなくなる。

第1063回審査会合　資料2-
1-1「泊発電所3号炉　防潮
堤の設計方針について（防
潮堤平面線形形状（海側線
形）に係る指摘事項回
答）」
p.26～27

22
03
03
-

07

15

残置する既存防潮堤及び新設する防潮堤の外側の建
屋の評価においては、定量的な影響評価の実現性を
検討した上で、評価方針及びその妥当性説明するこ
と。

R4.3.3 回答済 R4.7.28

残置する既存防潮堤及び新設する防潮堤の外側に位置する保修事務所並びに訓練棟
については，倒壊し漂流物として新設する防潮堤に波及的影響を与えないよう撤去
する設計に変更したことから新設する防潮堤への影響はなくなる。

第1063回審査会合　資料2-
1-1「泊発電所3号炉　防潮
堤の設計方針について（防
潮堤平面線形形状（海側線
形）に係る指摘事項回
答）」
p.26～27

22
03
03
-

08

16

人工岩盤の施設又は地盤の位置付けについて、その
根拠を明確にした上で区分の妥当性を説明するこ
と。

R4.3.3 回答済 R4.11.1

人工岩盤は，設計上，構造・強度を期待するものであることから，施設区分を『施
設』に見直し，第4条(健全性)及び第5条(止水性)の観点におにて『施設』として評
価する。施設区分の変更に伴い，「人工岩盤」は，『置換コンクリート』に名称を
変更する。

第1089回審査会合　資料1-
2「泊発電所３号炉　防潮
堤の設計方針について（構
造成立性評価の基本方針及
び指摘事項に対する回答
他）」
p.19～23

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
07
28
-

01

17

① 新たな防潮堤を設置するにあたり，既存の入構
ルートを活用せず，新たに茶津入構トンネルを津波
の遡上域に計画する選択をした考え方を説明するこ
と。

R4.7.28 回答済 R4.11.1

■既存の入構ルートは，発電所の東西からのアクセス（茶津守衛所・堀株守衛所）
が可能となるよう津波遡上域から既存防潮堤を乗り越えて入構する経路であるが，
新たな防潮堤を設置するにあたり，当該乗り越え道路は防潮堤への波及影響防止
（道路の瓦礫化や車両の漂流物による影響）の観点で再構築しない方針としてお
り，既存の入構ルートは今後常時入構ルートとしては選定・活用しない。
■新たな入構ルートを計画するにあたり，泊発電所の周辺地形を踏まえ，発電所の
運用として社内必須要求事項としている「新燃料輸送，使用済燃料輸送，低レベル
放射性廃棄物の輸送等専用港湾からの敷地内輸送の成立」， 「発電所核物質防護
上の入域管理等の運用成立」及び「防潮堤への波及影響防止」の観点で，既存の入
構ルートと同様な津波遡上域からの入構ではあるが，新設する防潮堤に影響を与え
ない茶津エリアからのトンネル入構ルート構築が最適であると考えている。
■茶津エリアからトンネルによる入構ルートを選定した理由は以下の通り
⇒茶津エリアから橋梁設置による入構の場合，通行する車両走行を行う上での必要
勾配（9%)を確保できないこと，工事規模についても橋梁設置に対してトンネル設
置が合理的であることも考慮しトンネルによる入構を選定した。
⇒橋梁設置の場合，津波遡上域からの橋梁設置による入構は基準津波解析の地形モ
デル改変となる可能性があるため，トンネルによる入構を計画することで，審査の
クリティカルパスとなっている基準津波解析の地形モデルに影響を与えないよう入
構ルートを選定した。
■ドライサイト要求を満足する対応として津波遡上域に設置する「トンネル坑口」
については，津波が遡上しない高さに「明かり区間」を設け，開放区間でトンネル
出口を設けたうえで，明かり区間の更に高い位置にあらためて新設する防潮堤の内
側敷地10m盤に入域する入構トンネル入口を設置することで津波が敷地に流入する
可能性がない設計とする。
■また，津波遡上域に設置する「トンネル坑口T.P.8m」，「明かり区間」，明か
り区間に設置する「トンネル坑口T.P.20m」について，基準津波の評価点を設定し
津波遡上高さの確認及びトンネルが敷地への津波流入経路とならないことを確認す
る。

第1089回審査会合　資料1-
1「泊発電所３号炉　防潮
堤の設計方針について（新
たな構内入構ルートの選定
に係る指摘事項回答他）」
P14～38

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
07
28
-

02

18

② 茶津入構トンネル周辺における，基準津波から
設定する入力津波による遡上・浸水域を示した上
で，開放道路範囲の明かり区間を含めた茶津入構ト
ンネルからの津波の流入の可能性について，定量的
に評価した結果を示すこと。また，茶津入構トンネ
ルと同様の確認が必要な経路が他にもないか確認
し，津波の流入の可能性について，今後説明するこ
と。具体的な例の一つとして，アクセスルートトン
ネルが挙げられるため，アクセスルートトンネルに
ついても同様に津波の流入の可能性がないか，定量
的に評価した結果を示すこと。

R4.7.28
本日
回答

【『泊発電所３号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（第5条 津波
による損傷の防止（耐津波設計方針））』にて以下のとおり記載】

〇津波が敷地に流入する可能性のある経路として茶津入構トンネルがあり，同様の
確認が必要な経路としてアクセスルートトンネルがある。
〇茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネル坑口は，津波水位に対して十分高
い位置に計画されていることから，トンネル坑口を基準津波の評価点に選定してい
ないが，「茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネルの最大ケース」の波源を
用いて，入力津波と同様の考え方（潮位変動，地震による地殻変動及び地形変化を
考慮）でトンネル坑口付近の津波水位を算出し，トンネル坑口高さと比較した結
果，津波の流入の可能性がないことを確認した。
〇その他に津波の流入の可能性のある経路として，取水路，放水路，屋外排水路及
び原水移送管があり，これらは入力津波による遡上解析や流入防止の対策の実施等
により，津波の流入の可能性がないことを確認した。

第1228回審査会合 資料
2-2-1『泊発電所３号炉 
耐津波設計方針について
（入力津波の設定及び指
摘事項回答）』
p.30～33

22
07
28
-

03

19

③ 茶津入構トンネルの入口，明かり区間の出入
口，アクセスルートトンネルの入口等の評価点につ
いて，日本海東縁部の地震による津波と陸上地すべ
り（川白）による津波との組合せを考慮した基準津
波の波源の選定を説明すること。

R4.7.28
本日
回答

【『泊発電所３号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（第5条 津波
による損傷の防止（耐津波設計方針））』にて以下のとおり記載】

〇茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネル坑口は，津波水位に対して十分高
い位置に計画されていることから，トンネル坑口を基準津波の評価点に選定してい
ないが，「茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネルの最大ケース」の波源を
用いて，入力津波と同様の考え方（潮位変動，地震による地殻変動及び地形変化を
考慮）でトンネル坑口付近の津波水位を算出し，トンネル坑口高さと比較した結
果，津波の流入の可能性がないことを確認した。

第1228回審査会合　資料
2-2-1『泊発電所３号炉 
耐津波設計方針について
（入力津波の設定及び指
摘事項回答）』
p.30～33

22
07
28
-

04

20

④ ①～③の指摘事項（ID:220728-01,220728-
02,220728-03）を踏まえ，茶津入構トンネル及び
アクセスルートトンネルの設計方針に変更が生じる
場合は，各条文への影響を改めて説明すること。 R4.7.28

本日
回答

【『泊発電所３号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（第5条 津波
による損傷の防止（耐津波設計方針））』にて以下のとおり記載】

〇茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネルの設計方針に変更はないことか
ら，各条文への影響はない。

第1228回審査会合　資料
2-2-4『泊発電所３号炉 耐
津波設計方針に係る指摘事
項回答』
p.18

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
11
01
-

01

21

① 入力津波高さに対する茶津入構トンネル及びア
クセスルートトンネルの坑口高さの裕度の考え方に
ついて，以下の事項を踏まえて説明すること。
▷ 今後説明するとしている入力津波に用いる遡上
解析が有する数値計算上の不確かさ
▷ 先行サイトの審査実績
▷ 津波PRA の炉心損傷頻度

R4.11.1
本日
回答

【『泊発電所３号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（第5条 津波
による損傷の防止（耐津波設計方針））』にて以下のとおり記載】

〇茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネル坑口高さと津波水位の差分は，先
行審査実績における津波防護施設（防潮堤等）の天端高さと入力津波高さに対する
差分（約１m以上）と比較して同等以上確保されていることから，数値計算上の不
確かさを踏まえても十分余裕がある。
〇また，津波PRAでは，T.P.19.0mの防潮堤を超える津波に対して炉心損傷するも
のと評価しており，その頻度は10-7/炉年オーダー程度と極めて低い。防潮堤前面
でT.P.19.0mとなる津波を想定した場合，茶津入構トンネル坑口付近でT.P.22m程
度，アクセスルートトンネル坑口付近でT.P.19ｍ程度となる。トンネル坑口高さ
は，想定する津波の水位よりも十分高い位置にあり，トンネル坑口から津波が流入
することはないことから，津波PRAの炉心損傷頻度に影響を与えることはない。
従って，トンネル坑口高さは炉心損傷頻度を踏まえても十分な裕度を有している。

第1228回審査会合　資料
2-2-1『泊発電所３号炉 
耐津波設計方針について
（入力津波の設定及び指
摘事項回答）』
p.30～33

22
11
01
-

02

22

② 茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネル
に係る津波評価の方針及び作業スケジュールについ
て，トンネル坑口の詳細仕様を仮定して実施すると
している津波の流入に関する検討の過程の中におい
て，変更が生じた場合は速やかに審査会合で説明す
ること。

R4.11.1
本日
回答

【『泊発電所３号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（第5条 津波
による損傷の防止（耐津波設計方針））』にて以下のとおり記載】

〇茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネルに係る津波評価の方針及び作業ス
ケジュールについては，「残されている審査上の論点とその作業方針および作業ス
ケジュールについて」において示すとともに，審査進捗を踏まえ，スケジュールの
管理を行った。

第1228回審査会合　資料
2-2-4『泊発電所３号炉 耐
津波設計方針に係る指摘事
項回答』
p.18

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
11
01
-

03

23

③ 止水目地の構造の一部であるアンカーボルトB
の性能試験について，参考とする規格，基準等の適
用範囲及びセメント改良土の特性を踏まえ，試験方
法の詳細を説明すること。なお，説明に当たって
は，以下の事項を含めて説明すること。
▷ 性能試験における試験体の確認項目（アンカー
ボルトの埋込み深さ，配置間隔，埋込み側の端部形
状等，性能試験の適用範囲に係るもの）
▷ 上記項目に対する試験体の条件設定の考え方

R4.11.1 回答済 R5.2.2

セメント改良土は設計基準強度が各種合成構造設計指針の適用範囲外であるが，セ
メント改良土はコンクリートに類似した特性があることから，同指針の適用性があ
ると考えている。同指針の適用性については，アンカーボルトBの性能試験の結果
を踏まえ確認する。
性能試験における試験体は，各種合成構造設計指針を参考に，確認項目及び条件設
定を設定する。

第1111回審査会合　資料1-
2-1「泊発電所３号炉 防潮
堤の構造成立性評価方針に
ついて（指摘事項に対する
コメント回答を含む）」
p.5～14

22
11
01
-

04

24

④ 止水目地の構造の一部であるアンカーボルトBの
設計について，性能試験の結果を踏まえ，許容限界
を含む設計の考え方を説明すること。なお，説明に
当たっては，以下の事項を含めて説明すること。

R4.11.1 回答済 R5.2.2

各種合成構造設計指針の適用性をアンカーボルトBの性能試験で確認した上で，概
ね弾性範囲内となるように許容限界を設定する。

第1192回審査回答で説明した止水目地構造の変更後においても，回答は同じであ
る。ただし，アンカーボルトBはアンカーボルトに読み替える。

第1111回審査会合　資料1-
2-1「泊発電所３号炉 防潮
堤の構造成立性評価方針に
ついて（指摘事項に対する
コメント回答を含む）」
p.5～14

22
11
01
-

04

24

▷ 性能試験の結果から判定される，アンカーボル
トB 及びセメント改良土の破壊モード
▷ 上記破壊モードを踏まえた，止水目地及びセメ
ント改良土に要求される止水機能

回答済 R5.12.7

アンカーボルトを固定するセメント改良土の設計基準強度が「各種合成構造設計指
針」の適用範囲外であったが，アンカーボルトの性能試験で得られた引張耐力及び
せん断耐力が「各種合成構造設計指針」の耐力算定式による耐力以上を有すること
及び破壊形式(破壊モード)が「各種合成構造設計指針」から想定される下記に示す
破壊形式(引張:アンカーボルトの降伏，せん断:支圧破壊)と一致したことから，
「各種合成構造設計指針」の耐力算定式を参考に設計することの妥当性を確認し
た。
止水ジョイント及びセメント改良土に要求される止水機能は，「各種合成構造設計
指針」を参考に概ね弾性範囲内になるよう許容引張力及び許容せん断力を設定し，
アンカーボルトに発生する引張力及びせん断力が許容引張力及び許容せん断力を満
足するように設計することで確保する。
また，せん断耐力の向上のためにアンカーボルトを直交配置としたが，作用荷重の
方向によってはアンカーボルトの引張とせん断の抵抗方向が混在することから，片
方のアンカーボルトに荷重が偏ることを考慮した照査(引張方向の照査，引張方向
の照査において同時にせん断力が作用することを考慮した組合せ荷重の照査，せん
断方向の照査)を実施し，構造成立性が確保されていることを確認した。

第1209回審査会合　資料2-
1-1『泊発電所３号炉　防
潮堤の構造成立性評価方針
について（止水ジョイント
の設計方針及び指摘事項に
対する回答）』
p.21

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

12



（第5条 津波による損傷の防止（防潮堤の設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

23
02
02
-

13

25

⑬ 漂流物衝突荷重については，船舶以外の漂流物
衝突荷重の評価対象が明らかになっておらず，妥当
性を判断できる状況にないことから，基準津波が確
定した後，改めて説明すること。また，当該説明に
当たっては，船舶の機関部衝突の影響に係る評価方
針も併せて説明すること。

R5.2.2 回答済 R6.4.18

【『泊発電所３号炉　審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（第5条 津波
による損傷の防止（耐津波設計方針））』にて以下のとおり記載】

取水口及び取水路の通水性に与える影響の評価において防潮堤等に到達する可能性
がある漂流物として，「巡視点検車両等」，「車両系重機」及び「直近海域及び前
面海域で操業及び航行する漁船」を抽出し，これらのうち最も重量の大きいものを
設計条件として設定する。
巡視点検車両等及び車両系重機については，気相部開放措置を実施するため漂流す
ることはないが，防潮堤等の近傍で走行及び駐停車するため，滑動により防潮堤等
に到達する場合を想定した衝突荷重を設定する。
直近海域及び前面海域で操業及び航行する漁船については，航行の不確かさを考慮
し，漂流して防潮堤等に衝突した場合を想定した衝突荷重を設定する。
船舶の機関部衝突の影響については，詳細設計段階の非線形構造解析において，衝
突形態（漂流物の向き，機関部の衝突）の影響を考慮したうえで安全側になる条件
を検討し，設計する方針である。

第1246回審査会合　資料2-
2-2『泊発電所３号炉 耐津
波設計方針に係る指摘事項
回答（漂流物の影響評
価）』
p.3,4

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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