
放水量の確保に向けた応急的な措置の状況（6月25日時点）

発電所

放水路

水圧鉄管

調圧水槽

P

P 調圧水槽に仮設ポンプを

設置し、新道川へ放水
（0.0167m3/s程度）

発電所内排水バイパス管より

放水路へ放水

（0.2250m3/s程度）

導水路

北海道開発局様の排水ポンプ車の

設置（0.5000m3/s程度）

新道川に仮設ポンプを設置し、放水
路へ放水

（0.0797m3/s程度)

横坑ドレンバルブを全開し、
新道川へ放水

（0.0083m3/s程度）

新道川

分水工

別紙

小沼より散水車他(5.5m3×1台,4m3×4台,2m3×2台)で

運搬し放水路他へ放水

6月23日第２報からの更新箇所 朱書


